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	Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия
	План (тема) контрольного мероприятия
	Период проведения контрольного мероприятия
	Выявленные нарушения
	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия

	 

	Территориальный отдел УФНС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Псковской области в г. Великие Луки, Великолукском, Новосокольническом, Куньинском, Локнянском районах
	Плановая проверка
	21.01.2013 - 21.01.2013
	Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений: классные доски не оборудованы собственным освещением; туалеты для мальчиков не оборудованы кабинками с дверями.
	Срок устранения нарушений 21.01.2014

	 

	Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки УНД ГУ МЧС России по Псковской области
	Плановая проверка
	08.03.2013 - 18.03.2013
	Нарушений не выявлено
	-

	 

	Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки УНД ГУ МЧС России по Псковской области
	Проверка выполнения требований пожарной безопасности
	11.04.2013 - 17.04.2013
	1. Имеющиеся инструкции о мерах пожарной безопасности разработаны в соответствии с ППБ 01-03, утратившими свою силу, а не в соответствии Правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными постановлением правительства 25.04. 2012. 2. Журнал учёта наличия первичных средств пожаротушения не заполнен в полном объёме. 3. Отсутствует журнал учёта перезарядки первичных средств пожаротушения. 4. Отсутствует годовой план-график проведения регламентных работ по техобслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации. 5. Эксплуатируется сгораемое покрытие пола (линолеум) на путях эвакуации 3 этажа. 6. Стены путей эвакуации 3 этажа отделаны горючими материалами (масляная краска). 7. На имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) отсутствует инструкция по применению и техобслуживанию порошковых огнетушителей. 8. Конструкция пожарных шкафов выполнена из сгораемого материала (дерево). 9. Не проведена проверка имеющихся пожарных кранов на водоотдачу с составлением акта проверки.
	Срок устранения нарушений 02.04.2014. Нарушения устранены.



